Cisténi kanalizace vech druht a profilii HERCIK a KRiZ spol. s r.o.

1
Revize kanalizace kamerou Iy, ,
Zkousky t&snosti kanalizace a nadrzi ! Ziveovych 251/20
Frézovani kofent a pevnych prekazek | 155 00 Praha 5
Trasovani pribshu a zavad na kanalizaci ’ tel.: 235 516 666, 604 208 684
Bezvykopové a stavebni opravy kanalizace | www.hercikakriz.cz

Graficky protokol:

zékaznik: OU Psary ulice: stoka _C1_

mésto: Psary akce:

operator: Kuligek datum prohlidky: 9.5.2014

&islo kazety: ¢. Useku: $202_$203

&. stoky: Za Vapenkou druh prohlidky: Revize kanalizace
druh kanalizace: splaskova Smér prohlidky: ve sméru toku
material potrubl: PVC tvar profilu: kruhovy

rozmer potrubi: DN300 delka trubky:

Od $achty: $202 Do 3achty: $203

Poznamka: Revidovany usek potrubfje proleZzeni. V revizni §achté 5202 jsou inkrusty, na 24.6m chybli kus stény potrubl a na 30.8m je koroze

sparovaci malty v misté napojeni do revizni $achty $203.

videostopa graf ATV  vzdéalenost popis zadznhamu
S202

00:00:09 4 HA 0.00m Zatatek useku

00:00:39 A--L 0.00m Odbotka vievo

00:00:55 A--R  0.00m Odbotka vpravo

00:01:30 HE-  0.00m Inkrust. po obvodu v revizn $achté $202

00:02:20 PA 0.50m Zadatek roury

00:02:51 BEN 0.68m Lom dold

00:03:09 BEN  2.05m Lom do roviny
HEROHK & KRIZ spud. ¢ 1.0,
zapsino v OR u MS v Pruze odd C, vi. 19856
ZIVCOVYCL 251729, 15500 Praha 5

| (GO 49356607, TYIC: Q749356607

00:05:31 T ——— BWBR 24.55m Chybejici tast stény vpravo, zemina (

00:06:38 }b————— A--R  27.08m Odbotka vpravo

00:07:20 ? PE 30.76m Konec roury ‘

00:07:58 CMBU 30.76m Koroze spar. malty dole, viditelna zemina

00:08:56 \ A-L  31.28m Odbogka vievo zaslepena

00:09:16 BEN  31.28m Hloubka $achty 1.85m

00:09:44 + EH 31.28m Konec Gseku

8203
Délka tseku: 31.28m

IKAM fy ZIKMUNDelekronic ; 12

Statickeé poékozeni, nutnost okamzité sanace Statické pokozeni, Sanace nutna v co nejkrat§iStatiéké poskozeni, Sttednédoba potfeba sanace
Inkrusty, Vihkost, Dlouhodobéa potieba sanace V soutasné dobé& nenipotteba sanace



[

Cisténi kanalizace viech druhti a profilt | HERCIK a KRiZ spol. s r.0
Revize kanalizace kamerou s . T

e kame . | Ziveovych 251/20 v 7
Zkousky t&snosti kanalizace a nadrzi g
Frézovéni kotenti a pevnych prekézek | 155 00 Praha 5 H E RCI K
! s
|

Trasovani prab&hu a zavad na kanalizaci tel.: 235 516'666’ ?04 208 684
Bezvykopové a stavebni opravy kanalizace | www.hercikakriz.cz

Graficky protokol:

zékaznk: OU Ps &ry ulice: stoka _C_

mésto: Psary akce:

operator: Kuli$ek datum prohlidky: 7.4.2014

&islo kazety: ¢. useku: $228_$228A

¢. stoky: Nad Soutokem druh prohlidky: Revize kanalizace
druh kanalizace: s plask ova Smér prohlidky: ve sméru toku
material potrubl. PVC tvar profilu: kruhovy

rozm&r potrubl DN300 délka trubky:

Od $achty: $228 Do $achty: $228A

Poznamka: Na 20.7m revidovaného useku chybikus oplagtovani potrubis prasklinou. Na 30.1m je potrubl deformované. Revizni $achta $228A

nenizakreslena v planech a je pod asfaitem. V zaznamu chybné uvedeno do $229.

videostopa graf ATV  vzdélenost popis zaznamu
228
00:00:14 + HA 0.00m Zatatek useku
00:01:07 BEN  0.00m Hloubka Sachty 2.15m
00:01:39 A--L  0.00m Odbocka vievo
00:02:08 PA 0.50m Zadatek roury
00:05:04 ————————BS-L.  20.65m Chybéjicl stfep vievo
00:06:20 T ————— A--L 25.59m Odbotka vievo
00:07:29 -———————D--U  30.13m Deformace roury dole
HERCIK a KRiZ spol. s r.o.
2apsano v QR u MS v Praze odd C, vi. 19856
ZIVCOVYCH 251/20, 155 00 Praha 5
00:09:10 [ A--R 41.68m Odbotka vpravo 1C0: 49356607, DIC: CZ49356607
00:09:48 PE  44.26m Konec roury @
00:10:51 AL 4485m  Odbotka vievo
00:12:06 Q-) EH 44.85m Konec Gseku- pod asfaltem
8228A

Deélka tseku: 44.85m

IKAM fy ZIKMUNDeleldronic : 26

Statické poskozeni, nutnost okamzité sanace Statické poskozenl, Sanace nutna v co nejkrat§ iStatigké poskozeni, Sttednédoba potfeba sanace
Inkrusty, Vihkost, Dlouhodoba potieba sanace V sougasné dobé nenipotieba sanace



Cisténi kanalizace v¥ech druhi a profili
Revize kanalizace kamerou
Zkousky tésnosti kanalizace a nadrzi
Frézovéni koteni a pevnych piekézek
Trasovani priib&hu a zavad na kanalizaci
Bezvykopové a stavebni opravy kanalizace

zgkaznk: OU Psary

mésto: Psary

operator: Kulide k

Elslo kazety:

¢. stoky: Nad Soutokem

druh kanalizace: s plask ova
material potrubl PVC
rozmér potrubi: DN300

Od $achty: §229

Poznamka: Revidovany tsek potrubl je prolezeni. Na 2.9m v misté lomu do roviny je tvorba atfep(l v horni &asti.

| HERCIK a KRIZ, s
Ziveovych 251/20

155 00 Praha 5
tel.: 235 516 666, 604 208 684

www.hercikakriz.cz

pol. s 1.0.

Graficky protokol:

ulice: stoka C_

akce:

datum prohlidky: 7.6.2014

&. useku: §220_$230

druh prohlidky: Revize kanalizace
Smér prohlidky: ve s méru toku
tvar profilu: kruhovy

délka trubky:

Do &achty: $230

videostopa graf ATV vzdalenost popis zaznamu
229

00:00:13 d HA  0.00m Zatatek Useku

00:00:36 BEN  0.00m Hloubka $achty 2.6m

00:00:58 A--L  0.00m Odbotka vievo

00:01:30 A--R  0.00m Odboéka vpravo- vytlak z €S

00:01:53 PA 0.50m Zatatek roury

00:03:53 BEN  0.50m Lom potrubf vievo

00:04:51 BEN  2.92m Lom do roviny

00:05:23 RS-0 2.92m Sttepy nahote

00:07:57 [TT—— AL 11.59m Odbotka vievo
HERCIK a KRIZ spol. s r.0.
zapsano v OR 4 MS v Praze 0dd C, vi. 19856
ZIVCOVYCH 251/20, 155 00 Praha S
ICO: 49356607, DIC: CZ49356607

00:09:36 _———PE 26.24m Konec roury @

00:10:12 BEN 26.81m Oblouk vievo

00:10:23 BEN 26.81m Hloubka $achty 1.8m

00:11:00 ® EH  26.81m Konec useku

$230
Délka tuseku: 26.81m

IKAM fyZIKMUNDelelronic : 30

Staticke poskozeni, nuthost ockamzité sanace

Statické poskozenl, Sanace nutnd v co nejkratd iQtatigké poskozeni, Stfednédoba potfeba sanace

Inkrusty, Vihkost, Diouhodoba potteba sanace

V soutasné dob& nenipotieba sanace



Citéni kanalizace viech druhit a profilit HERCIK a KRIi7Z, spol. s r.0.

I
Revize kanalizace kamerou [, ,
X . . | Ziveovych 251/20
Zkoudky tésnosti kanalizace a nadrzi :

ky ; 155 00 Praha 5

Frézovéni kotenti a pevnych piekazek
Trasovéni pribéhu a zdvad na kanalizaci | tel.: 235 516‘6667 §O4 208 684
Bezvykopové a stavebni opravy kanalizace | www.hercikakriz.cz

Graficky protokol:

z&kaznk: OU Ps ary ulice: stoka _C_

meésto: Psary akce:

operator: Kulisek datum prohlidky: 7.6.2014

&lslo kazety: &. aseku: $232_$219

¢&. stoky: Nad Soutokem druh prohlidky: Revize kanalizace
druh kanalizace: s plaskova Smer prohlidky: ve sméru toku
material potrubl, PVC tvar profilu: kruhovy

rozmér potrubl DN300 délka trubky:

Od sachty: §232 Do $achty: $219

Poznamka: Potrubije na nékolika mistech revidovaného useku prolezené. Na 3.2m je odbocka prirazem a od nido 3.7m chyblkus stény
vnitiniho plasteé trubky.

videostopa graf ATV  vzdélenost popis zaznamu
$§232
00:00:13 @ HA  0.00m Zatatek Useku
00:00:45 A--R  0.00m Odbotka vpravo
00:00:57 A--R  0.00m Odbot&ka vpravo
00:01:14 A--L  0.00m Odbocka vievo
00:02:04 BEN  0.00m Oblouk vievo
00:02:22 PA 0.50m Zatéatek roury
00:03:26 A--L  3.19m Odbocka vievo prarazem
00:03:48 RS-L  3.19m Stiepy vievo- zasatek
00:05:24 RS-L  3.66m Sti'epy vievo- konec
HERCIK a KRIZ spol. s r.0.
zapsno v OR u MS v Praze odd C, vi. 19856
ZIVCOVYCH 251/20, 155 00 Praha 5
00:08:13 ——————PE  20.71m Konec roury 1CO: 49356607, DIC: CZ49356607
00:09:54 w A--L  30.40m Odbotka vievo- stoka C3 @
00:10:16 BEN  30.40m Hloubka $achty 2.35m
00:10:41 ® EH  30.40m Konec tseku -
$219

Délka useku: 30.40m

IKAM fy ZIKMUNDeleldronic : 35

Statické poSkozen|, nutnost okamzité sanace Statické poskozeni, Sanace hutna v co nejkrats iStatidké poskozeni, Strednadoba potteba sanace
Inkrusty, Vihkost, Dlouhodoba potieba sanace V souéasné dobé& neni potfeba sanace



Cisténi kanalizace viech druhti a profili | HERCIK a KRIiZ spol. s r.0.

Revize kanalizace kamerou . .
Zkousky tésnosti kanalizace a nadrzi Ziveovych 251/20

v r ‘
Frézovani kofenti a pevnych prekézek 155 00 Praha 5 H ERCI .

Trasovani prib&hu a zavad na kanalizaci tel.: 235 516'66@ ?04 208 684
Bezvykopové a stavebni opravy kanalizace | www.hercikakriz.cz

Graficky protokol:

zékaznk: OU Ps ary ulice: stoka _C_

mésto: Psary akce:

operator: Kuli§ek datum prohlidky: 8.4.2014

&islo kazety: ¢. tseku: $233_$234

&. stoky: Nad Soutokem druh prohlidky: Revize kanalizace
druh kanalizace: s plask ova Smér prohlidky: ve sméru toku
material potrubl: PVC tvar profilu: kruhovy

rozmér potrubf: DN300Q delka trubky:

Od $achty: $233 Do sachty: §234

Poznamka: V revizni $achté 5233 je infitrace vody. Na 1.9m je potrubf praskle a na 18.3m je stali pritok vody u odbogky s ikkrusty v miste
napojeni. Na odstranénizavad Véam radi vyhotovime cenovou nabidku.

videostopa graf ATV vzdélenost popis zaznamu
8233
00:00:21 @ HA  0.00m Zadatek tseku
00:00:43 A--R  0.00m Odbotka vpravo
00:01:10 UAE-  0.00m Netésne napojeni po obvodu, vtékajici voda
00:01:52 PA 0.50m Zatatek roury
00:03:04 RS-0 1.92m Sttepy nahote
00:04:39 UAF-  1.92m Netésné praskliny po obvodu, viditena vihkost
00:08:22 e A= 18.27m Odbotka vievo se stalim pitokem vody
00:09:35 I— HIFL  18.27m Inkrustace vievo, viditelnd vinkost
00:10:29 [———————— A--R  23.78m Odbotka vpravo
HERCIK a KRiZ spol. s r.0.
zapsdno v OR u MS v Praze odd C, v1. 19856
00:11:22 | —PE 2800m  Konec roury ZIVCOVYCH 25128, 132 s
00:12:22 @ EH  28.59m Konec tiseku 1CO: 49356607, DIC: ¢
8234 )

Délka tiseku: 28.59m

IKAM fy ZIKMUNDeleironic : 37

Staticke poskozeni, nutnost okamzité sanace Statické poskozenl, Sanace nutha v co nejkrat$ iStatidké poskozeni, Sttednadoba potfeba sanace
Inkrusty, Vihkost, Dlouhodoba potfeba sanace V sou€asné dobé& nenlpotfeba sanace



Cigténi kanalizace viech druhii a profili HERCIK a KRiZ spol. s r.0.
Revize kanalizace kamerou Jive ovych 251/20

vy : Y rw
Zkougky t&snosti kanalizace a nadrzi
Frézovani kofent a pevnych prekazek 155 00 Praha 5 H ERCI K S & KRIZ
Trasovéani priib&hu a zavad na kanalizaci tel.: 235 516'666» ?04 208 684 g
Bezvykopové a stavebni opravy kanalizace | www.hercikakriz.cz

Graficky protokol:

zékaznk: OU Ps ary ulice: stoka _C_

meésto: Psary akce:

operator: Kulig ok datum prohlidky: 10.4.2014

&lslo kazety: ¢. useku: §236_8236

€. stoky: Pod Vépenkou druh prohlidky: Revizs kanalizace
druh kanalizace: s plagkova Smér prohlidky: ve sméru toku
material potrubl: PVC tvar profilu: kruhovy

rozmér potrubl. DN300 délka trubky:

Od sachty: $235 Do $achty: §236

Poznamka: Z odbotky v revizni $achté $235 a z odbotky na 8.3m je staly ptitok vody, na 0.5m je lom potrubivpravo dolti a na 0.6m a 34.3mje
potrubl praskié. V revizni $achté 5236 je zvétraly 2labek.

videostopa graf ATV vzdéalenost popis zaznamu
8235

00:00:11 -+ HA 0.00m Zatdatek useku

00:00:33 BEN  0.00m Hloubka $achty 2,7m

00:01:00 A--R  0.00m Odbotka vpravo

00:02:02 A--R  0.00m Odbotka vpravo- kapajicl voda

00:02:53 PA 0.50m Zagtatek roury

00:04:27 BEN  0.50m Lom vpravo dold

00:05:16 RL-R  0.60m Podélna prasklina vpravo

00:06:51 BEN 2.97m NedoraZzeny spoj 78.2mm

00:09:29 A--L  8.33m Odbotka vievo- protékajici voda

00:11:56 RQ-O 34.31m Ptitna prasklina nahote

00:12:49 —————— A--L  38.01m Odbotka vievo
HERCIK a KRIZ spol. s r.0.
Zapsino v OR u MS v Praze odd C, vi. 19856
ZIVCOVYCH 251/20, 155 00 ;’;%h&) g

. s 4

00:13:57 [——————— A--R  43.54m Odbotka vpravo 1C0: 49356607, B)IC cz4

00:15:40 . ——PE 49.36m Konec roury

00:17:35 [ T——— CM-R 49.44m Koroze betonu ve Zlabku revizni $achty vpravo

00:18:34 @ EH  50.02m Konec tseku

3236

Délka useku: 50.02m

IKAM fy ZIKMUNDelekronic : 41

Statické podkozeni, nutnost okamzité sanace Staticke poskozeni, Sanace nutna v co nejkrats iStatiské podkozen!, Strednédoba potfeba sanace
Inkrusty, Vlhkost, Diouhodobé potieba sanace V soutasné dobé& nenipotieba sanace



Cisténi kanalizace vech druhi a profili | HERCIK a KRi7Z spol. s r.0.
Revize kanalizace kamerou ZiVCOV}'ICh 251/20

Zkousky t&snosti kanalizace a nadizi 155 00 Praa 5 H ER é i :

Frézovani kotenii a pevnych piekazek !
Trasovani pribehu a zavad na kanalizaci ] tel.: 235 516 666, 604 208 684
!

Bezvykopové a stavebni opravy kanalizace | www.hercikakriz.cz

Graficky protokol:

zékaznk: OU Ps éry ulice: stoka _C_

mésto: Psary akce:

operator: Kuli$ek datum prohlidky: 10.4.2014

&islo kazety: ¢. useku: §236_%5237

&. stoky: Pod Vapenkou druh prohlidky: Revize kanatizace
druh kanalizace: s plagkova Smér prohlidky: ve smé vy foku
material potrubl: PVG tvar profilu: krithovy

rozmér potrubi; DN300 délka trubky:

Od $achty: §236 Do sachty: §237

Poznamka: V revizni §achté 5236 je zvétraly Zlabek. Na 0.5m je lom potrubi vpravo doli. Na 0.9m a 11.8m je potrubl prasklé. Na odstranéni

z&vad Vam radi vyhotovime cenovou nabidku.

videostopa graf ATV vzdalenost popis zaznamu
8236
00:00:08 + HA 0.00m Zatatek tseku
00:01:51 CM-L  0.22m Koroze betonu ve 2labku revizni $achty vievo
00:02:19 PA 0.50m Zagéatek roury
00:02:57 BEN  0.50m Lom vpravo doli
00:04:30 —————— RS-0 8.93m Stfepy nahoie
00:05:30 ? A--L  11.76m Odbotka vievo
00:06:22 RQ-L  11.76m Pti¢na prasklina vievo
00:08:31 A--R  24.88m Odbotka vpravo

K a KRIZ spol. s r.0.
gsglgx€(i)k u‘:AS v Praze odd C, vi. 19856

y 5
ZIVCOVYCH 251/20, 155»00 Praha
1CO: 49356607, (Dz)lC: CZA9356607

00:11:17 [~ PE 40.76m Konec roury
00:12:41 @ EH 41.22m Konec tseku
$237

Délka useku: 41.22m

IKAM fy ZIKMUND eleltronic : 43

Statické po$kozenl, nutnost okamZité sanace Statické po$kozeni, Sanace nutna v co nejkrat§idtatiské podkozeni, Strednédoba potfeba sanace
Inkrusty, Vihkost, Dlouhodoba potfeba sanace V sougasné dobé nenl potieba sanace



Cist¥ni kanalizace v8ech druh a profild

Revize kanalizace kamerou

Zkousky tésnosti kanalizace a nadrzi :

Frézovéni kofend a pevnych prekaze

Trasovani prab&hu a zavad na kanalizaci
Bezvykopové a stavebni opravy kanalizace

zéakaznk: OU P ary

mésto: Psary

operator: Kuliek

Cislo kazety:

¢. stoky: Pod Vapenkou
druh kanalizace: gsplagk ova
material potrubl: PV C
rozmér potrubf DN300

Od $achty: §237

i
i
!

k

HERCIK a KRIZ, spol. s r.0.
Zivcovych 251/20

{ 155 00 Praha 5
; tel.: 235 516 666, 604 208 684
| www hercikakriz.cz

Graficky protokol:

ulice: stoka G

akce:

Hznéi >

datum prohlidky: 10.4.2014

¢. useku: $237_$210

druh prohlidky: Revize kanallzace
Smér prohlidky: ve sméru toku
tvar profilu: k ruhovy

délka trubky:
Do $achty: $210

Poznamka: Na 2.9m chybfstfep, na 3.5m je odbotka vyfezem. Potrubije dale na dvou mistech deformované a na tiech mistech s inkrusty.

Revizni $achta 5210 je s infitarcfvody.

videostopa graf ATV vzdalenost popis zaznamu
$237

00:00:15 @ HA  0.00m Zatatek Useku

00:01:07 PA 0.50m Zatéatek roury

00:01:41 BEN  0.50m Lom vpravo dolti

00:02:27 ————————— BSBO 2.90m Chybéjici strep nahote, vidit. zemina

00:03:29 T A--L  3.52m Odbogka vievo vyiezem

00:05:09 D--U  10.91m Deformace roury dole

00:06:04 HFR  12.50m Inkrustace vpravo, viditeina vihkost

| — p

00:08:21 | HkL 18.48m Inkrustace vievo
HERCIK a KRIZ spol. s r-0.

00:09:32 | ——D-U 2328m Deformace roury dole zapstno v OR u MS v Praze odd C, v1. 19
ZIVCOVYCH 251/20, 155 00 Praha 5
1CO: 49356607, DIC: CZ49356607

@

00:10:11 PE 26.17m Konec roury

00:11:06 T HFL 26.47m Inkrustace vlevo, viditeina vihkost

00:11:49 x A--L  26.84m QOdbotka vievo- stoka C1

00:14:05 UAEO 26.93m Infitrace vody nahote v revizni §achts $210

00:14:33 ® EH  26.93m Konec useku

$210

Délka useku: 26.93m

IKAM fy ZIKMUNDeleldronic : 45

Statické poskozeni, nutnost okamzité sanace
Inkrusty, Vihkost, Dlouhodobd potieba sanac

Statické poskozeni, Sanace nutna v co nejkrats (@tatiské poskozenl, Strednédoba potieba sanace

e

V soutasné dob& neni potfeba sanace



Cigteni kanalizace viech druhi a profiliy
Revize kanalizace kamerou

Zkousky tésnosti kanalizace a nadiZi
Frézovéni kotenil a pevnych prekazek
Trasovani priib&hu a zavad na kanalizaci
Bezvykopové a stavebni opravy kanalizace

zékaznk: OU Ps ary

mésto: Psary

operator: Kulisek

Eislo kazety: .

¢. stoky: Pod Vapenkou
druh kanalizace: s plagk ova
material potrubl: PVC
rozmér potrubl, DN300

Od $achty: §238

' HERCIK a KRIZ, spol. s r.o.
| Zivcovych 251/20

{ 155 00 Praha 5

| tel.: 235 516 666, 604 208 684

| www hercikakriz.cz

Graficky protokol:

ulice: stoka _C_

akce:

datum prohlidky: 10.4.2014

¢. Gseku: $238_8239

druh prohiidky: Revize kanalizace
Smer prohlidky: ve sméru toku
tvar profilu: kruhovy

délka trubky:

Do $achty: §239

Poznamka: V reviznf $achté 5239 je infiltrace vody a z odbocky v nfje stélé kapanivody. Na 27.1m je odbocka vyiezems infitracfvody a na

50.3m je potrubl praskié.

videostopa graf ATV vzdélenost popis zaznamu
$238

00:00:12 + HA 0.00m Zatatek Gseku

00:00:33 BEN  0.00m Hloubka $achty 2.7m

00:01:29 HIFO  0.00m Inkrustace nahofe, viditelna vihkost

00:02:08 A--R  0.00m Odbotka vpravo se stalym kapanim vody

00:02:36 PA 0.50m Zatatek roury

00:03:23 UAER 0.50m Netésné napojeni vpravo, vtékajici voda

00:06:28 A--L  27.06m Odboctka vievo vyiezem

00:07:11 UAEL 27.06m Netésné napojenivlevo, vtékajicl voda
HERCIK a KRIZ spol. s r.o.
2apsino v OR u MS v Praze odd C, vi. 19856
ZIVCOVYCH 251/20, 155 00 Praha $
ICO: 49356607, DIC: CZ49356607

00:09:33 RQ-O 50.30m Ptiéna prasklina nahote

00:10:41 PE 50.32m Konec roury -

00:11:47 é-l) EH 50.94m Konec Gseku

$239
Délka useku: 50.94m

IKAM fy ZIKMUNDelektroric : 47

Statické pogkozeni, Sanace nutna v co nejkratsiRtatiské pogkozenl, Sttedn&doba potieba sanace
V sou¢asné dobé nenl potfeba sanace

Statické poskozeni, nutnost okamzité sanace
Inkrusty, VIhkost, Dlouhodoba potfeba sanace



Cisténi kanalizace vSech druhi a profilt { HERCIK a KRIZ, spol. s .0.

Revize kanalizace kamerou P

Zkousky t&snosti kanalizace a nadrzi Ziveovych 251/20
Frézovani kofentl a pevnych prekazek - 155 00 Praha 5

Trasovani priibéhu a zavad na kanalizaci tel.: 235 516'666, ";04 208 684
Bezvykopové a stavebni opravy kanalizace | www.hercikakriz.cz

!

Graficky protokol:

zakaznk: OU Ps ary ulice: stoka _C2_

mésto: Psary akce:

operator: Kuligek datum prohlidky: 7.4.2014

&islo kazety: &. useku: $168_$168A

€. stoky: Za Vapenkou druh prohlidky: Revize kanalizace
druh kanalizace: splaskova Smér prohlidky: ve sméru toku
material potrubk PvC tvar profilu: kruhovy

rozmér potrubl: DN300 délka trubky:

Od $achty: $168 Do 8achty: $168A

Poznémka: Odbotka na 19.3mje vyfezem a na 30.5m je potrubfpraskié s chybgjicim kusem stény plasté. Na odstranénizavad Vam radi

vyhotovime cenovou nabidku.

videostopa graf ATV vzdalenost popis zéznamu
$168

00:00:12 -+ HA 0.00m Zatatek useku

00:00:48 BEN  0.00m Hioubka $achty 2.7m

00:01:12 BEN  0.00m Spadovy stupen

00:03:07 PA 0.50m Zacéatek roury

00:05:15 T ————BEN 4.24m NedoraZeny spoj 104.9mm

00:07:34 _ ————A-L  19.26m Odbotka vievo vyfezem

00:09:00 | AR 2539m Odbotka vpravo HERCIK a KRiZ spol. s r.o.
zapsano v OR u MS v Praze odd C, v1. 19856
ZIVCOVYCH 251/20, 155 00 Praha 5
1CO: 49356607, DIC: CZ49356607

@)

00:10:04 BS-O 30.44m Chybéjici sti'ep nahote

00:10:20 RL-O 30.44m Podéina prasklina nahofe

00:11:00 [ PE 31.60m Konec roury

00:11:41 A--R  32.18m QOdboéka vpravo

00:12:12 A--L  32.18m Odbotka vievo

00:12:41 BEN  32.18m Hloubka $achty 3.1m

00:12:51 ® EH  32.18m Konec useku

3168A

Délka useku: 32.18m

IKAM fy ZIKMUNDeleKronic : 41

Statické po$kozeni, nutnost okamzité sanace Statické poSkozeni, Sanace nutnd v co nejkrats iStatiské podkozeni, Stfednédobé potfeba sanace
Inkrusty, V lhkost, Diouhodobé potfeba sanace V soudasné dobé& neni potieba sanace



Cigténi kanalizace viech druhil a profilii ‘ HERCIK a KRiZ, spol. s r.o.

Revize kanalizace kamerou | - ,
Zkousky t&snosti kanalizace a nadri Ziveovych 251/20

Frézovani kofenit a pevnych piekazek 155 00 Praha 5
Trasovéni priibdhu a zavad na kanalizaci | tel:2355 16_666: ?04 208 684
Bezvykopové a stavebni opravy kanalizace | www.hercikakriz.cz

Graficky protokol:

zékaznik: OU Ps ary ulice: stoka _C4_

mésto: Psary akce:

operator: Kulisek datum prohlidky: 7.5.2014

&islo kazety: , ¢. useku: §275.C4_$5274.C4

¢. stoky: Nad Soutokem lwv druh prohlidky: Revize kanalizace
druh kanalizace: s plagkova Smér prohlidky: ve sméru toku
material potrubl: PVC tvar profilu: kruhovy

rozmér potrubl. DN300 délka trubky:

Od $achty: §275.c4 Do $achty: $§274.c4

Poznamka: Potrubije na 5.4ma 7m revidovaného tseku praskié. Odbogka na 7m je s ptesahem do profilu potrubf, coz znemoznilo dalsi pohyb

kamery vpied.

videostopa graf ATV vzdélenost popis zaznamu

$275.c4
00:00:08 (l)\ HA  0.00m Zatatek useku
00:00:32 \ BEN  0.00m Hioubka $achty 1.8m
00:01:21 PA 0.50m Zacatek roury
00:02:38 AR 529m Odbotka vpravo we AR
00:03:37 [ RQ-R 5.39m Pfitna prasklina vpravo
00:04:31 A--R  6.97m Odbotka vpravo vyiezem
00:05:19 H-R  6.97m Prekézka vpravo- pfesazen4 odbo&ka
00:06:21 \ VS 7.11m Kamera nemlZe dal pfes vysazenou odbo&ku
00:06:38 IAB  7.11m Preru$enl inspekce ¥
6

Délka aseku: 7.11m

HERCIK a KRIZ spol. s r.0.

zapsino v OR u MS v Praze odd C, vi. 19856
ZIVCOVYCH 251/20, 155 00 Praha §
1CO: 49356607, lé)l(f: CZ49356607

IKAM fy ZIKMUND eleidronic : 2

Statické poSkozeni, nutnost okamzité sanace Statické poskozeni, Sanace nutna v co nejkratdiQtatické podkozenl, Sttednédoba potfeba sanace
Inkrusty, Vihkost, Diouhodoba potfeba sanace V soutasné dobé& nenipotieba sanace



Cisténi kanalizace viech drubil a profil

Revize kanalizace kamerou

Zkousky t&snosti kanalizace a nadrzi
Frézovani kofeni: a pevnych prekazek
Trasovani priibghu a zavad na kanalizaci
Bezvykopové a stavebni opravy kanalizace

zéakaznk: OU Psary

mésto: Psary

operator: Kuli$ek

Cislo kazety:

€. stoky: Nad Soutokem

druh kanalizace: s plaskova
material potrubl; PVC
rozmeér potrubl DN300

Od $achty: $276.C4

 HERCIK a KRIZ, spol. s r.0.
| Ziveovych 251/20

155 00 Praha 5
tel.: 235 516 666, 604 208 684

www.hercikakriz.cz

HERGIK

& KRiZ

Graficky protokol:

ulice: stoka _C4_

akce:

datum prohlidky: 7.5.2014

¢. useku: $276.C4_$275.C4

druh prohlidky: Revize kanalizace
Smér prohlidky: ve sméru toku
tvar profilu: kruhovy

délka trubky:

Do Sachty: §275.c4

videostopa graf ATV vzddlenost popis z&znamu
32z6.c4

00:00:10 € HA  0.00m Zatatek useku

00:00:22 BEN  0.00m Hioubka $achty 1.9m

00:00:30 A--R  0.00m Odbotka vpravo

00:01:49 PA 0.50m Zadatek roury

00:02:48 BS-L  0.50m Chybéjici sttep vnitfnho plasté potrubi vievo

00:03:48 | A--R  5.00m Odbotka vpravo

00:04:54 [ TTT——— AL 11.57m Odbogka vievo- pritok vody

00:06:09 b A--L  18.05m Odbotka vievo vyrezem

00:06:57 [ ———RaL 18.13m Pricna praskina vievo

00:07:38 T —————D--U 21.67m Deformace roury dole

00:08:10 D--U  24.13m Deformace roury dole
HERCIK a KRiZ spol. s r.0.
zapsino v OR u MS v Praze odd C, v1, 19856
ZIVCOVYCH 251/20, 155 00 Prala 5

00:08:40 | PE 2730m  Konec roury 1C0: 49356607, DIC: CZ49356607

00:09:44 ——————BEN 27.80m Hioubka $achty 1.8m 7

00:10:15 @ EH 27.80m  Konec seku

$275.c4
Délka useku: 27.80m

IKAM fy ZIKMUNDel ei¢ronic : 3

Statické poskozenl, nutnost okamzité sanace

Statické poskozeni, Sanace nutna v o nejkrats Qiatiske poskozeni, Stfednédobé potieba sanace

Inkrusty, Vihkost, Dlouhodob4 potfeba sanace

V soutasné dobé& nenipotieba sanace



Cisténi kanalizace vSech drubii a profilit. | HERCIK a KRI7Z spol. s .0,
Revize kanalizace kamerou Zivcovjlch 251/20

|
1 : 3
Zkousky tésnosti kanali sdeti | oy
ousl esnostt Kanalizace a nadr
155 00 Praha s HERCIK
i
H

W rw

Frézovani kofent a pevaych prekazek : & KRI
Trasovani pritbéhu a zavad na kanalizaci | tel.- 235 516 666, 604 208 684 S P

Bezvykopové a stavebni opravy kanalizace | W ww.hercikakriz.cz

Graficky protokol:

zékaznk: OU Ps ary ulice: stoka _C4_

mésto: Psary akce:

operator: Kuli ek datum prohlidky: 8.4.2014

Slslo kazety: ¢. useku: $277.C4_$276.C4

&. stoky: Nad Soutokem druh prohlidky: Revize kanalizace
druh kanalizace: s plaskova Smér prohlidky: ve sméru toku
material potrubi; PVC tvar profilu: kruhovy

rozmér potrubi: DN300 délka trubky:

Od sachty: §277.c4 Do achty: $276.C4

Poznamka: Na 14.6m je odbo&ka s pfesahem do profilu potrubi. V tomto misté je potrubl prasklé. Pfes odbotku nelze projet kamerou. Na

odstranéni zavad Vam radi vyhotovime cenovou nabidku.

videostopa graf ATV vzdéalenost popis zaznamu
$277.04
00:00:34 + HA 0.00m Zatatek Useku
00:00:49 BEN  0.00m Hloubka $achty 2.15m
00:01:42 HF-U  0.02m Betonovy nalitek
00:02:46 A--R 0.00m Odbocka vpravo za kamerou- neni vidét
00:03:04 A--L. 0.00m Odbotka vievo za kamerou- neni vidét
00:03:23 PA 0.50m Zatatek roury
00:06:04 A--R  14.60m Odbot¢ka vpravo vyfezem s pfesahem do profilu potrubi
00:07:00 RQ-R 14.60m Plitna praskiina vpravo
00:09:15 HE-O 14.60m Vyéniv. pfekdzka nahote- tesnéni
00:10:14 VS  14.70m Kamera nemiZe dél pfes odbotku s ptesahem do profilu potrubf
10; IAB  14.70 i 4 > .
00:10:43 4.70m Prerusent inspekce A ‘ 7 7 i{() “UEN
HERCIK a KRIZ spol. s r.o.
lka 0 1 14.70 zapsano v OR u MS v Praze odd C, v1. 19856
Delka seku: 14.70m ZIVCOVYCH 251/20, 155 00 Praha 5
1C0: 49356607, DIC: CZ49856607
&)
ra e

i
/I
/ [KAM fy ZIKMUNDeleitronic : 5

Statické po$kozenl, nutnost okanité sanace Statické poskozeni, Sanace nutna v co nejkrats iStatiéké pogkozeni, Strednédoba potfeba sanace
Inkrusty, Vihkost, Dlouhodoba potfeba sanace s V soutasné dobé& neni potieba sanace




